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Monteringsskiva F.E.M.

Enligt ert énskemal har monteringsskivan F.E.M., vilken &r avsedd att anvéndas
som avlastningsplatta fér downlights i mjuka undertak, testats enligt avsnitten
12.3 och 13.3.2 i Europeisk Norm EN 60598-1:2000 + A11:2000 + A12:2002 i
kombination med EN 60598-2-2:1996 + A1:1997.

Hallbarhetsprov enligt avsnitt 12.3

Monteringsskivan har byggts in i en provlada tillsammans med en representativ
armatur, fabrikat iGuzzini typ 4264, 12 V, 50 W, Skyddsklass Ill, och aldrats 10
dygn i omgivningstemperaturen 35°C.

Resultat: Utan anmérkning

Glédtradsprov enligt avsnitt 13.3.2.

Materialet i monteringsskivan har utsatts for glédtradsprov enligt IEC 60695-2-1
vid temperturen 650°C.

Resultat: Utan anmarkning
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